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Vas dopis &. j.:

Cislo jednaci: 13730/2012-Do

Vyfizuje / Tel.: Ing. DoleZalova/545532123
Datum: 18.7.2012

Kvalita pitné vody

V priloze Vam zasilame protokol s vysledky analyz pitné vody provedenymi ve 2. &tvrtleti 2012.
Kvalita vody odpovida vyhlasce MZd ¢&. 252/2004 Sb. a vyhlasce MZe &. 428/2001 Sb.
ve znéni pozd&jSich pfedpis, pouze je snizené mnozZstvi v ukazateli hofik oproti optimalni
koncentraci z hlediska zdravotniho.
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Protokol o zkouskach ¢. 2277 / BP1 /12
Cislo vzorku : 582/BP1/12
Misto a bod odbéru : Sokolnice - VOJ Datum a éas odbéru : 3.4.2012 10:25

Datum a €as pfijmu: 3.4.2012 13:30
Zadavatel : VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST a.s., Sobésicka

820/156, Brno 638 01 Odebral : Ing. Dolezalova Miroslava, vzorkaf
Predmét zkousky : Pitna voda
Postup odbéru : Odbér vzorkd pitnych vod SP &. 1 (CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5, GSN EN 1SO 5667-16, CSN EN
ISO 19458, Vyhl. MZ &. 252/2004 Sb. )
Rozsah rozboru : Protokol o odbéru : 380/BP1/12
Datum ukonéeni zkousek : 10.4.2012

Zkouska Jednotka | Vysledek | Nejistota | Identifikace zkousky
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP £.41 (CSN 757835, (SN 757837)
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP .41 (8SN 757835, GSN 757837)
Kultivovatelné mikroorganismy pfi KTJ/ml 1] SOP £.48 A, B (GSN EN SO 6222)
36°C
Kultivovateiné mikroorganismy pfi KTJ/ml 0 SOP ¢.48 A, B (GSN EN IS0 6222)
22°C
Enterokoky KTJ/100ml 0 SOP .45 (CSN EN ISO 7899-2)
Elektrickd konduktivita mS/m 53,0 +4% SOP &.2 (CSN EN 27888)
Teplota* °C 91 SOP &.75 (GSN 75 7342) * 4
Chior volny* mgll 0,1 8 % SOP £.61 (GSN EN IS0 7383-2, navod firmy HACH} .
Pach stupeh 0 $OP £.52 {CSN EN 1622, TNV 757340)
pH 7,6 +0.2 SOP &1 A (SN 1S0 10523)
Absorbance (254 nm, 1cm) <0,020 SOP &4 (GSN 757380)
Barva mg/ Pt 2,5 +9% SOP &.54 (ESN EN ISO 7887)
Zakal ZFt <0,70 SOP .53 (SN EN ISO 7027)
Dusitany mg/l <0,006 SOP &.13 (¢S EN 26777)
Amonné ionty mofi 0,006 +7% SOP &.11 (88N 1SO 7150-1)
Fosforeénany mall 0,076 +5% S0P &12 (CSN EN IS0 6878}
Dusiénany mg/l 32 4 % SOP &14 (GSN ISO 7890-3)
CHSK manganistanem mg/! <0,32 S0P &7 (E5N EN 1SQ 8467, 21)
Zelezo mafl <0,05 SOP .27 A (CSN I1SO 8288 GSN 757385, GSN iSO 7980,
C5N IS0 9964-1,&8N EN 1233,GSN 757400,65N EN IS0
12020)
Mangan mg/l 0,003 6 % S0P &.27 A (CSN IS0 5288,C8N 757385,£5N ISQ 7980,
CSN 180 9964-1,ESN EN 1233,85N 757400,ESN EN ISD
12020)
Hlinik mg/| 0,008 +10% SOP £.28 A (CSN EN IS0 5961, TNV 757408, TNV 757422
KNK 4.5 mmol/l 3,7 +11% SOP &.52 (ESN EN 1S0 9963-1)
Véapnik a hoféik mmoifl 2,23 +10% SOP .27 A (GSN IS0 B288, 88N 757385,85N 150 7980,
CSN 180 9964-1,ESN EN 1233,85N 757400,ESN EN 150
12620)
Vapnik mg/| 84,4 +8% SOP £.27 A (CSN IS0 8288,CSN 757385,CSN IS0 7980,
€SN 180 9834-1,E8N EN 1233,&SN 757400,E8N EN IS0
12020)
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Zkougka Jednotka | Vysledek | Nejistota | Identifikace zkousky

Hoicik mg/l 31 15 % SOP .27 A (GSN ISO B288,CSN 757385,0SN ISO 7980,
BN IS0 9964-1,CSN EN 1233,8SN 757400,68N EN 150
12020}

Chloridy mg/| 19 +10% SOP &18 (GSN 1SC 9297)

ZNK 8.3 mmolfi 0,26 +11% SOP .52 (SN EN IS0 9963-1)

CO2 volny mg/l 11 SOP &.74 (SN 757373) *

COZ rovnovaZny mgfi 12 S0P &74 (CSN 757373) +

€02 agresivni na CaCQO3 mg/l <4,1 SOP £.74 (B8N 757373} +

Sirany ma/t 54 9% S0P £19 (5N 757477)

* Zkousky provadéné v misté odbéru

+ Zkousky neakreditované

Uvedena nejistota je rozifena nejistota U na hlading pravdépodobnosti 95% pro k=2, je v souladu & EA-4/16 & nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku.

Vysledky zkousek se tykaji jen zkousenych pfedméti, Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak ne cely.

Protokol vystaven dne | 10.4.2012

Svestkova Jana Mgr.
Vedouci laboratofe




