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Cislo jednaci: 21572/2014-Do

Vyfizuje / Tel.: Ing. DoleZalova/545532123
Datum: 21.1.2014

Kvalita pitné vody

V pfiloze Vam zasilame protokol s vysledky analyz pitné vody provedenymi ve 4. &tvrtleti 2013,
Kvalita vody odpovida vyhlaSce MZd & 252/2004 Sb. a vyhladce MZe &. 428/2001 Sb. ve znéni
pozdé&jsich pfedpisl, pouze je zvySené mnozstvi v ukazateli vapnik a snizené mnozstvi v ukazateli

hoféik (protokol &. 10486/BP1/13) oproti optimalni koncentraci z hlediska zdravotniho.
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Protokol o zkouskach ¢. 10486 / BP1 /13
Cislo vzorku : 3166/BP1/13

Misto a bod odbéru : Sokalnice - VDJ Datum a ¢as odbéru :18.11.2013 10:50
Datum a ¢as pfijmu: 18.11.2013 14:45
Zadavatel : VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST,a.s., SobéSicka
820/156, Brno 638 01
Predmét zkousky : Pitna voda
Postup odbéru : Odbé&r vzorkd pitnych vod SP &. 1 ( CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5, CSN EN 1SO 5667-16, CSN EN
ISO 19458, Vyhl. MZ &, 252/2004 Sb. )

Qdebral : Dolezalova Miroslava,ing., vzorkaf

Rozsah rozboru :

Protokol o odbéru : 1465/BP1/13
Datum ukonéeni zkousek : 22.11.2013

| Escherichia coli KTJA00mI 0 SOP £13/2013ML(GSN EN IS0 9308-1)
| Koliformni hakterie KT.J/400ml 0 SOP & 13/2013/MU(ASN EN IS0 9308-1)
Kultivovatelné mikroorganismy pfi KTJ/ml 0 SOP &16/2013/11 {GSN EN IS0 6222)
36°C
Kultivovatelné mikroorganismy pii KTJ/ml 0 SOP &16/2013/l (GSN EN 1SO 6222
22°C
| Enferokoky KT.1/100ml [1] SOP & 15/201 3/ (SN FN IS0 7899-2)
| Elektrickd konduktivita mSim | 562 +4%, SOP £ 8201 3MCSN EN 27888)
Chlor volny* mgl <0,02 SOP &.4/2013/ {CSN EN (SO 7393-2, névod firmy MERCK] *
HACH | ANGE _Hanna Instn |mnqt5)
 teplota vady* °C 11.7 2%, SOP 2 7201341 (CSN 75 7342) hd
| Pach stupeii 0 SOP 2 52013/ {GSN EN 1622, TNV 757340)
pH 7.8 0.2 S0P 2 37201 3L {CSN 1SQ 10623)
| Absorbance (254 nm__1cm) <0,020 S0P &4 (GSN 757380)
| Barva mg/ Pt <2 SOP £ 10/2013/1 {ESN EN IS0 7887, Metoda C)
| Zakal ZFt <0,50 SOP 253 {ESN EN IS0 7007)
| Dusitany mgi <0,01 SOP £ 2(20120) (ESN EN IS0 10304-4, CSMEN 1SQ 1506])
| Amonné ionty mgyl <0004 SOP £11 (3SN IS0 7150.1)
| Fosforenany mg/l 0,02 +10% S0P & 2/204 20 (GSN EN IS0 10304-4, SN ENISO 1508])
| Dusi¢nany mg/l 37.8 +10% S0P & 202042/l (GSN EN IS0 10304-4, 2SN EN IS0 1508])
| CHSK manganistanem moyl <f},32 S0P &7 {SSN ENISO 8467, 71)
| Zelezn mg/! 0,003 +10% | S0P & 1RAPQIAN(ESN EN ISQ 172042, EPA Method B0}0)
| Mangan mg/l <0,001 SOP & 1842013 {ESN EN IS0 179942 EPA Method 80P0)
linik mg/l 0,007 +15%, SOP & 1RAPM AN {GSN EN ISO 172642, FPA Method 60P0)
| KNK 4.5 mmold | 39 | 311% | s0p252(ESNENISO998%1)
| Vapnik a hofiik mmaoli] 3,01 +10% SOP & 18A/201301 (ESN ENISO 17204-2, FPA Method 8020)
Mépn fk mg/l 114 +10% SOP £ 18820131 {ESN EN IS0 17294-2_ EPA Method B0R0)
Hoféik mag/l 3,83 +10% SOP & 184201301 {GSN EN SO 17294-7, EPA Methad 6090) |
thnridy myyl 19,8 +109% SOP £ 242012/l (SN EN IS0 10304-4, (SN EN IS0 1506])
| ZNK 8.3 mmoil | 0,20 +11% SOP # 52 (SN EN IS0 8953-1)
Q.OZ_\LQIH)? mol | 8,8 SOP & 74 (GSN 757373)
CO2 rovnovazny mgil 15 SOP & 74 (35N 757373)
| CO2 agresivni na CaC0O3 mgdl <4.1 SOP & 74 {SSN 757373).
Sirany mail 50,7 +10% SOP &. 2/2012m1 {ESN EN IS0 103044, CSN EN IS 1506
* Zkousky provadéné v misté odb&ru + Zkougky neakreditovans

Uvedenad nejisteta je roz8ifend nejisteta U na hlading pravdépodobnosti 95% pro k=2
Hodnoceni die whidsky 252/2004 Sb. v aktualnim znéni pro zkousku: pach, pach” ]

la us\E\A-M‘lﬁ a nezahmuje nejistotu odbéru vzorku.

Y Azcstpen 0, 1, 2 - pifjatelny, stupefi 3, 4, 5 - napfifatelny

S
ai Bje nesmi p otoko reprodukovat jinak nez cely.
RENSKA

Z
AClava SPOLECNOST, 5.5,

Vysledky zkouSek se tykaji jen zkousenych pfedmétl. Bez pisemného souhlas,

Svestkova Jana Mgr.
Vedouci laboratofe

Protokol vystaven dne : 22.11.2013



