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Datum: 27.4.2016

Kvalita pitné vody

V piiloze Vam zasilame protokol s vysledky analyz pitné vody provedenymi v 1. &tvrtleti 2016.
Kvalita vody odpovida vyhla§ce MZd ¢. 252/2004 Sb. a vyhlasice MZe &. 428/2001 Sb. ve znéni
pozdé&jSich piedpisti, pouze je zvySené mnoZstvi v ukazateli vapnik a sniZené mnoZstvi v ukazateli
hoi¢ik oproti doporutené hodnoté uvedené ve vyhldsce & 252/2004 Sb. ve znéni pozdgjsich
predpisi.
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Protokol o zkouskach ¢. 1402/ BP1/ 16
Cislo vzorku : 511/BP1/16

Misto a bod odbéru :Sokolnice - VDJ Datum a éas odbéru :15.2.2016 10:30

Datum a ¢éas pfijmu : 15.2.2016  13:30
Zadavatel : VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST ,a.s., Sob&sicka
820/156, Brno 638 01 Odebral : Stastny J., vzorkar
Predmét zkousky : Pitna voda
Postup odbéru : Odbér vzork( pitnych vod SP &. 1 ( CSN EN ISO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN EN 1SO 5667-16, CSN EN
ISO 19458, Vyhl. MZ &. 252/2004 Sb. )
Rozsah rozboru : Protokol o odbéru : 1018 /BP1/16
Datum ukonéeni zkousek : 19.2.2016

Zkouska Jednotka Vysledek | Nejistota | Identifikace zkousky

Escherichia coli KTJ/100mlI 0 SOP £.13/2013/1ll (SSN EN ISO 9308-1)

Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP &.13/2013/1ll (ESN EN ISO 9308-1)

Pocéty kolonii pfi 36°C KT J/ml 0 SOP &.16/2013/1ll (8SN EN ISO 6222)

Podty kolonil pfi 22°C KTJ/ml 0 SOP £.16/2013/1l (SN EN ISO 6222)

Enterokoky KTJ/100ml 0 SOP &.15/2013/11l (ESN EN ISO 7899-2)

Elektricka konduktivita mS/m 52,3 +5% SOP £.8/2013/1ll (GSN EN 27888)

Chlor volny* mg/l 0,14 +16 % SOP £.4/2013/1Il (CSN EN ISO 7393-2, navod firmy MERCK] *
HACH LANGE, Hanna Instruments)

Teplota vody* c 7.1 2% SOP £.7/2013/11 (CSN 75 7342) *

Pach stupen 0 SOP . 5/2013/1ll (ESN EN 1622, TNV 757340)

pH 7.6 +0,2 SOP &.3/2013/ (ESN 1SO 10523)

Absorbance (254 nm, 1cm) <0,020 SOP £.39/2015/1ll (SN 757380)

Barva mg/l Pt <2 SOP &.10/2013/1ll (SN EN ISQ 7887, Metoda C)

Zakal ZFt 0,7 +8% SOP £.44/2015/1ll (SN EN 1SO 7027)

Dusitany mg/l <0,01 SOP &. 2/2012/1l (SN EN ISO 10304-1, GSN EN 1SO
10304-4, CSN EN ISO 15061)

Amonné ionty ma/l <0,04 SOP &.23/2014/11l (SN 1SO 7150-1)

Fosfore¢nany mg/l <0,01 SOP & 2/2012/Il (SN EN ISO 10304-1, GSN EN 1SO
103044, GSN EN 1SO 15061)

Dusiénany mg/l 32,5 +10% SOP &. 2/2012/11l (ESN EN ISO 10304-1, GSN EN ISO
10304-4, CSN EN ISO 15061)

CHSK manganistanem mg/| 0,3 *+13% SOP &.40/2015/1ll (GSN EN ISO 8467)

Zelezo mg/| 0,003 +10% SOP &. 18A/2013/1ll (GSN EN ISO 17294-2, EPA Method
6020)

Mangan mg/| 0,002 +10% SOP & 18A/2013/1ll (CSN EN ISO 17294-2, EPA Method
6020)

Hlinik mg/| 0,009 +15% SOP &. 1812013/l (CSN EN I1SO 17294-2, EPA Methad
6020)

KNK 4.5 mmol/l 3,5 5% SOP £.41/2015/1ll (ESN EN ISO 9963-1)

Vapnik a hoféik mmol/l 2,52 +10% SOP &. 18A/2013/lll (GSN EN IS0 17294-2, EPA Method
6020)

Vapnik mg/l 95,3 +10% SOP &. 18A/2013/lI (GSN EN ISO 17294-2, EPA Method
6020}

Hofégik mg/l 3,54 +10% SOP &. 18A/2013/1ll (CSN EN ISO 17294-2, EPA Method

6020)
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Zkouska oo ] Jednotka Vysledek | Nejistota | Identifikace zkousky

Chloridy mg/| 17,7 +10% SOP &. 2/2012/1l (€SN EN ISO 10304-1, 65N EN ISO

103044, CSN EN ISO 15061}
ZNK 8.3 mmol/l 0,13 +15% SOP &. 42/2015/lll (BSN 75 7372)
CO2 volny mg/l 5,7 SOP &.74 (GSN 757373) +
CO2 rovnovazny mg/| 10 SOP &.74 (35N 757373) +
CO2 agresivni na CaC03 mg/| <4,1 SOP &.74 (SN 757373) +
Sirany mg/l 48,1 +10% SOP &. 2/2012/i (SN EN ISO 10304-1, GSN EN 1SO

10304-4, €SN EN ISO 15061)

* Zkousky provadéné v mist& odbéru + Zkou$ky neakreditované
Nejistota:Uvedena nejistota je rozSifena nejistota U na hlading pravd&podobnosti 95% pro k=2, je v souladu s EA-4/16 a nezahmuije nejistotu odb&ru vzorku.
Hodnoceni dle vyhlagky 252/2004 Sb. v aktudlnim znéni pro zkousku: pach, pach*, chut, chut*: stupef 0, 1, 2 - phjatelny, stuped 3, 4, 5 - nepfijatelny

Vysledky zkoudek se tykajl jen zkouSenych pfedméty. Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol repredukovat jinak nez cely.

Protokol vystaven dne : 23.2.2016

Svestkova Jana Mgr.
Vedouci laboratore
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